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Descripcion del Sector
Barrio: Puerto Nuevo

Sector; San Patricio

Las areas inspeccionadas en el sector San Patricio ubican en la Calle Encarnacion
interseccién con la Avenida San Patricio, Calle Escocia, Calle Escorial interseccion
Ave. Roosevelt y Calle Edén interseccién Calle Esmeralda.

El final de la Calle Encarnacion es el punto bajo de la zona en la misma existen dos
estructuras pluviales que cuando llueve fuerte se inunda.

El problema detectado en el area consiste en que las estructuras pluviales estan
conectadas al sistema sanitario. Las estructuras estan conectadas con tuberia de 12
pulgadas al sistema sanitario de 8 pulgadas. La descarga pluvial esta en contra del
flujo sanitario. Cuando se genera lluvia fuerte, estas condiciones implican que se
genere un embudo y que el flujo pluvial choque con el flujo sanitario y se desborde el
manhole. Todo el escenario conlleva inundacién del lugar tanto de agua pluvial como
de aguas usadas.

En el 4rea también se encuentran los contenedores de basura del centro comercial. Se
detecto que uno de los pocetos recibe los lixiviados que provienen de los contenedores
y provoca que se tape el mismo. Hay que mencionar que no esta permitido el que los
liquidos de la basura (lixiviados) corran superficialmente y lleguen al sistema pluvial ya
que los mismos son considerados agentes contaminantes.

Se recomienda desconectar el sistema del pluvial del sanitario. Se requiere tomar datos
de campo tanto topograficos como de la infraestructura existente para determinar las
rutas alternas y el punto de conexion posible. Disefiar nueva linea pluvial para conectar
el sistema de la Calle Encarnacion.

Se requiere que el duefio de los contenedores de basura habilite el area como estacion
de basura y que la misma tenga conexion de agua potable y drenaje sanitario que
facilite el lavado de la estacién de basura para que los lixiviados se descarguen al
sanitario.

En las Calles Escocia, Escorial, Edén, Esmeralda y parte de la Avenida Roosevelt
basicamente el problema esta en la acumulacién de gran cantidad de hojas y basura en
las parrillas que no permiten la entrada de agua de escorrentia ocasionando que el
agua que llega se acumule y tarde en recolectarse. Se recomienda implementar plan
de mantenimiento preventivo que incluya a la comunidad.






Las cuadriculas que comprenden el area de analisis son: D15a, D15b y D17d.

Adjunto incluimos el resumen de hallazgos, en el cual se analizan todas las calles por
intersecciones, y se describen los problemas encontrados y las acciones a implementar
las que se clasificaron como Accion Inmediata, Accion Intermedia y Accidn Largo plazo.

También se incluye la tabla de clasificacion de estructuras, los datos de campo
obtenidos con sus fotos y copia de planos usados para el mismo.
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D15a Calle Escorial / Ave. D15aS-001
Roosevelt
D15a Ave. Roosevelt D15aS-002
D15a Ave. Roosevelt D15aS-003
D15b Calle Escosia D15bS-001 1 Cuneta con agua estancada
D15b Calle Escosia D15bS-002 1
D15b Calle Escosia D15bS-003 1 Parilla acumula muchas hojas
D15b Calle Escosia D15bS-003a 1 Parilla acumula muchas hojas
D15b Calle Escosia D15bS-004 1 Parilla acumula muchas hojas
D15b Calle Escosia D15bS-005 1 Parilla acumula muchas hojas
D15b Calle Eden / Calle D15bS-006
Esmeralda
D15b Ave. De Diego D15bS-006a X Cuneta y estructura colapsadas
D15b Ave. De Diego D15bS-007 X
TOTAL TAPADAS Y/O
SUCIAS 6
TOTAL LIMPIAS
TOTAL SELLADAS 0
TOTAL COMBINADAS
TOTAL ESTRUCTURAS 12
% TAPADAS Y/O
SUCIAS 50%
% LIMPIAS 50%

% SELLADAS
% COMBINADAS
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TIPO ESTRUCTURA  [] CURB INLET TcHBASIN [IMH [Jnw [Jcrossinier  []comsINADO [JoTros

[] Existe pero no esta en plana MS) %’?Qﬂ' (14 [ sanitario/ Piuvial
] No existe pero esta en plano MS) oble Oy L] Piuvialf sanitario
[ Triple [ completo

CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA SUCH ] TAPADA/P.TAPADA [JNO EXISTE / ROTA  [] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [H@EDY suCIA [JrapapaeTapaDA [ ROTO [] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA [ MALA [] NO EXISTE / ROTA

I

4-TUBO/B.C. = 3 S75UCI0 Cl7apapa [ roTO ] COLAPSADA
5-TUBO/B.C. 4€ ! ' FPIOAUCIO [J7apapa [ rROTO [] coLaPsADA
6- TUBO/B.C. = ff?—" ﬁf . [HuEid)sucio [(Jtapapa [ roTO [] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = [ LiMpra/sUCIO CJtapapa [ roTO ] coLapsaDA
8- CUNETA TiMp Omaa N0 DRENA [JoTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) (st no

-
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e
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I:I Existe pero no esta en plano MSJ]
D No existe pero esta en plano MS)

CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA
2- ESTRUCTURA
3- ESCALERAS

4- TUBO/B.C. = /
5- TUBO/B.C. = ’
6- TUBO/B.C. =

7- TUBO/B.C. =

8- CUNETA

9-ZONA INUNDABLE (FEMA)

a2 S T -

H [Hw [JCROSS INLET ] COMBINADO
D Sanitario/ Pluvial
D Pluvial/ Sanitario

] Simple |_—_| 1/4
[ ] Doble T
[ Tripte [ completo
] LimMP1A/SUCIA (] 7APADA/P.TAPADA  [] NO EXISTE / ROTA
D@SUCIA [TapaDA/P.TAPADA [ ROTO
[ BUENA [Imaa [ NO EXISTE / ROTA
i Ef@suao Ctapapa [ roTO
: CMED/sUCIO Otapaoa [ roTO
[J umpro/sucio CJ7apapa [ roTO
(] umpia/sucio Cltapapa [ roTO
(] LiMPIa/SUCIA [ MALA []NO DRENA
[sr CIno

EsAevetera [I79704

CJoTtros

] NO NIVELADO
] NO NIVELADO

[ coLapsapA
[ coLapsapa
(] coLapsapa
] COLAPSADA
[]otros
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I:l SEGUNDA VISlTA
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BRIGADA: /‘/"-/
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CALLE / UBICACION: Sy feepr. P00 rEFEr 7~

OCURRE INUNDACION [Jsiyno [] CON EVENTO DE TORMENTA [ CADA VEZ QUE LLUEVE
TIPO ESTRUCTURA  [JcURBINLET [WeATcHBASIN [ ImMH [Jhw [JcrossInieT  []COMBINADO [(JoTros
[ Existe pero no esta en piano MSJ m Ly [ sanitario/ Pluvial
] No existe pero esta en plano MS) [ Doble Oy [ Pluvial/ Sanitario
) O Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA E—ﬁwst@;\ [JTapADA/P.TAPADA  [JNO EXISTE/ROTA  [J NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [B-GW [ 7apaDA/RTAPADA [ ROTO [] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA [ MALA ] NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = [ LmMpio/sucio CJtarapa [ roTO [ coLapsapa
5- TUBO/B.C. = (] umplo/sucIo [(J7apapa [ roTO [] coLapsapa
6- TUBO/B.C. = ] umpIo/sucio Cltapapa [ rotO [] coLapsapa
7- TUBO/B.C. = (] LiMp1A/SUCIO [(Jtapapa [ roTO [] coLaPSADA

8- CUNETA [J LivPia/suciA [(Jwaa  [Ino DRENA [Jotros
9-ZONA INUNDABLE {FEMA) st [Ino

DESERIPCION DL PROBLEM,,

BN R e e A SECLA
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. Lo bt b s e D Parr. Sellada
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l‘ | B S e & T [ punto bajo
(L] En pendiente
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es CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SANJYANOl
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SECTOR SN LS/ o,
CALLE / UBICACION: A4/ e LScor/e/
A4/ i
OCURRE INUNDACION Clsyn ] CON EVENTO DE TORMENTA | CADA VEZ QUE LLUEVE
TIPO ESTRUCTURA  [] CuRB INLET %ASIN CImMH [Juw [(Jcrossmner ] comsINaDO [(JoTroS
[ Existe pero no esta en plano MS] [ simple (4 [J sanitario/ Pluvial
] No existe pero esta en plana MS) Ma 2 ] Pluvial/ Sanitario
] Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA umpw@ []7APADA/P.TAPADA  [JNO EXISTE/ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA UCIA ] TAPADA/P.TAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS (7] BUENA [ MALA ] NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = 2¢ 'g M IEJ: /SUCIO CJ7apapa [ roTO [] coLapsaba
5-TUBO/B.C. = D¢ Eﬂ(mﬁ/SUCIO (Jvapapa [ roTO [J coLapsaDa
6- TUBO/B.C. = - ] Limpioysucio [Jtapapa  [] rOTO ] coLapsADA
7- TUBO/B.C. = [ LIMPIA/SUCIO Cltapapa [ roTO ] coLAPSADA
8- CUNETA ] umpIA/SUCIA [ maLA ] NO DRENA [JoTrOs
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) st [Ino

..F?.?.%EE!.E..C.!QN..QE.E..?B%FM&;. P
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et e L L - : mmla da

c I RIS S PPN B St e S Sa = [ Punto alto
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’— -~ ] En pendiente
( > ‘ a4 FLUYE HACIA
O . ¢ :
PR,
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DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. |BARRIO :

q 2/ 6 -00S - Vumztammm__

SECTOR Sas [ Ty/cse
CALLE / UBICACION: e Y/ S
OCURRE INUNDACION D1 ("] CON EVENTO DE TORMENTA (7] CADA VEZ QUE LLUEVE
TIPO ESTRUCTURA  []curs INLET CatcgahsiNg (ImvH [Juw [Jcrossinier ] comsinaDO [JoTtros
[[] Existe pero no esta en plano MS) imple a4 [ sanitario/ Pluvial
] No existe perc esta en plano MS) [] Doble L2 L Piuvialy Sanitario
[ Triple [ completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA (] TAPADA/P.TAPADA [JNO EXISTE / ROTA [ NO NIVELADO

2- ESTRUCTURA ‘ [] TAPADA/P.TAPADA [] roOTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [J BUENA [(maa [ NO EXISTE / ROTA

4-TUBO/B.C. = [J umpIo/Sucio [Jtapapa [ roTO [J COLAPSADA
5- TUBO/B.C. = [ Lmpio/sucio CJtapapa [ roTO ] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = [J Limpro/sucIo [J7apapa  [J roTO [J colapsapA
7-TUBO/B.C. = (] LiMpiA/sUCIO CJtapapa [ roTO [ cotapsapa
8- CUNETA [ LIMPIA/SUCIA [ MALA [] NO DRENA [JoTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) st CIno
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arr. pesada
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BRIGADA: _/_f/ﬂ i /

DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

%) DIsh  E-oog o Ty |
4

SECTOR <A~ [Fhrcio 5
CALLE / UBICACION: A/ A

OCURRE INUNDACION (] syno ] CON EVENTO DE TORMENTA ("] cADA VEZ QUE LLUEVE
TIPO ESTRUCTURA  [Jcurs INLET [HTCATCHBASIN [ JMH [Juw [JcrossinieT [ cOMBINADO [ otros
[] Existe pero no esta en plano MS) [ASimple (114 [ sanitario/ Pluvial
[] No existe pero esta en plano MS) [] Doble (12 [ Pluvial/ Sanitario
] Triple il Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [HTIREn/suctA [ TAPADA/P.TAPADA ) NO EXISTE / ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA (] LIMPLA/SUCIA WADA/PA [] roTO (DO NIVELADO
3- ESCALERAS (] BUENA COmaa [ no exisTe/ ROTA
4-TUBO/B.C. = [ LiMPIo/SUCIO CJvapapa [ roTO [ coLapsapa
5- TUBO/B.C. = (] LIMPIO/SUCIO [J7apapa [ roTO [ coLapsADA
6- TUBO/B.C. = [ umproysucio CJtapapa [ roTo [ coLapsapa
7- TUBO/B.C. = [_] LIMPIA/SUCIO Cl7arapa [ roTO (] coLapsapa
8- CUNETA ] tmpia/sucIA [ MALA ] NO DRENA [eFros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) e CIno C o/ /A rIAOA

DESCR‘PC‘ONDELPROBLEMAEﬁé'/e’z”’“4 o G,
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PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN J

2/ %0'% 27 o

UAN
A
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FECHA:
BRIGADA: UO
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO . i
v D/55 §-00¢q Yundo__[{smmero
ra
SECTOR SA~~ SOV e/
CALLE / UBICACION: CALfle ELEr /44//.g
ES‘ AP ER AL ,q_.
OCURRE INUNDACION Ost ] CON EVENTO DE TORMENTA | CADA VEZ QUE LLUEVE
TIPO ESTRUCTURA  [] CURB INLET catcysasIN [IMH [Jhw [Jcross NET  [] comBINADD [Jotros
Existe pero no esta en plano MSJ imple 114 [ sanitario/ Pluvial
[] No existe pero esta en plano MSJ [] Doble Ll1p2 [ pluvial/ Sanitario
O Triple U] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA M@sucm (] TAPADA/P.TAPADA [ JNO EXISTE / ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCIA [rrrans#apdpa [ ROTO IO TNIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA C1mALA ] NO EXISTE / ROTA
4- TUBO/B.C. = (] Limpio/sucio Otapapa [ roTO [J coLapsapa
5- TUBO/B.C. = (] LiMPIO/SUCIO Ovaeapa [ roto [ coLapsapa
6- TUBO/B.C. = [ LIMPIO/SUCIO Otapaoa [ roto [ coLAPsADA
7- TUBO/B.C. = ] LIMPIA/SUCIO [(Jtapaa [ rOTO "] coLAPSADA
8- CUNETA [ LimPiA/SUCIA Imaa  [INO DRENA [A4TTROS
A
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Da Cno CollA
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SECTOR Sor [l yc/e

CALLE / UBICACION: LlScec/ 4

OCURRE INUNDACION [(Jsyno [J CON EVENTO DE TORMENTA [ CADA VEZ QUE LLUEVE
TIPQESTRUCTURA  [JcurBINLET [MATcHBASIN [ IMH [Jnw [JcrossinieT  []COMBINADO [Jotros
Existe pero no esta en plano MS) imple [y (] sanitario/ Pluvial
[] No existe pero esta en plana MS) [ oble L2 (] Piuvial/ Sanitario
D Triple E] Completo

CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [TMPIA/SHCIR (] TAPADA/P.TAPADA (] NO EXISTE / ROTA  [] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA igﬁqu@m [J7apADA/PTAPADA [ ROTO [] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [Imaa [ nNo BASTE/ ROTA
4- TUBO/B.C. = ] LIMPIO/SUCIO CItapapa [ rOTO ] cOLAPSADA
5- TUBO/B.C. = (] umpioysucio Clvapapa [ roOTO (] coLapPSADA
6- TUBO/B.C. = (] Limproysucio [Itapapa [ roTO ] coLapsapa
7-TUBO/B.C. = ] LIMPIA/SUCIO [J7apapa [ roTO [ coLAPSADA

8- CUNETA [HMPIA/yLa Omaa  [JnoDRENA [Jotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Usi [Ino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: rRIa o

i AR PEESTOVCTYRE oo

i:] Parr. pesada
[ parr. Sellada
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D Punto bajo
Llen pendiente

FLUYE HACIA

5- o5

rotono. 447
roTonNO. FY Y4 &

FOTO NO.

i\-/

—

|

T AN

-

N

=

PARA TUBOS

RECGMENDAC*ONB{ION mueoiatA o Dlacconwrermepia  LluaRGopiazo

[RPRIMERA VISTTA D@, ESTAPAR e IESTUDIO
T LDSEUNDAVISITA. IS REQUIRE SEGUNDAVISTTA e







R

e

Rt S

6002/12/60







Syyy O




RE A




657y OWNI

6002712/60

7
-




il 2
"
e
: W 4
“
il
- v
)
. - *
w ‘ 1
=5 .
8 RN - I
-k s ISL N P
B &
o SR 2 i
o “ ) ; - 3 Eie 3
o . 2 ] = e
. E
= . . > . - 3 )
* ' = " L] =
H ) =i . .
by . : e -
- . N it . {
' T . - ‘. 3
- A ¥ y . . -
N
- B # 2
| .
3 . "
: o~ . i
: - R 3 ) B h :
; s ~ FUNE S i Low RS
5
e - N R P S LR~ =X R




